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“The theme 3 presentations confirmed a clear trend towards an increasing amount of real-world implementation 
of new solutions, including the presentation and exchange of gained experiences as well as lessons learned.”

Die Beiträge bestätigten den Trend zu mehr tatsächlichen Implementierungen von neuen Anwendungen
und Lösungen einschließlich der gewonnenen Erfahrungen und der “Lessons learned”

https://www.cired2025.org/media/rvpn5vki/special-report_session-3.pdf
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CIRED 2023 Session 3 - Themen

— 1. Strategie und Management

— Pläne und Strategien für den Betrieb

— Instandhaltung und Zustandsbewertung

— Management von Erzeugung, Last und 
Flexibilität

— Management von Niederspannungsnetzen

— 3. Neue & spezielle Anwendungsfälle

— Neue Anwendungsfälle aus Betriebssicht

— Betrieb von Micro-Grids 

• 2.1 Zentrale Betriebsführung
• Energieeffizienz
• Blindleistungsmanagement
• Kapazitätsberechnung- und Management
→ Thermal Rating

• Betriebsplanung und State Estimation
• Erkennung und Betrieb von Inseln
• DSO-TSO Schnittstelle
• Notfallmanagement
• Blackout und Netzwiederaufbau
• Betrieb bei Cyber-Attacken

• 2.2 Betrieb in der Fläche 
• Optimierung Serviceeinsätze durch KI im 

Kundenkontakt
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Session 3 – Statistik: 
114 Beiträge 
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Round Tables (RT) & 
Research and Innovation Forum (RIF)

RT 2: Modelling customer profile and response to optimize
network operation
Marie Cecile Alvarez-Herault - FR,  Rapporteur Session 3

RT 5: Management of Distribution System Operation during Crisis
Marina Cavlovic - HR, SAG Session 3

RT 6: Thermal rating in distribution systems
Andreas Abart - A,  Rapporteur Session 3

Research and Innovation Forum
Carsten Boese - D, Chairman Session 3
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Main Session, Round Tables & Award

Best young Academic Award

Andreas Abart, Marie-Cecile Alvarez, Helfried Brunner

Carsten Boese Car

Carsten Boese, Fernando Lanas 

Main Session

RT 2: Modelling customer profile and response
to optimize network operation

PAPER
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— Next Generation 
Aktiver Verteilnetzbetrieb (989 NOR)

— Transformation vom Verteilnetz Be-
treiber zum Verteilsystem Betreiber (858 
AT)

Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Visualisation of the NextGrid concept - Paper 989

New measures and software applications for the future system operation - Paper 
858

Installed and controllable PV-plants in 
Austria (06/2024) – Paper 858
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Inspektion und Zustandsbewertungen
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

• Bildsammlung vom Boden 
(PKW – intern, extern)

• Bildsammlung von der Luft 
(Drohnen, Helikopter, …)

Auswertungen mit Hilfe von 
künstlicher Intelligenz (KI/AI)
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• Berechnung von „operational Envelopes“
Vergleich von vier Verfahren (BYAA) (447 AUS)

• Verschiedene Verfahren zur Prognose und 
State Estimation & Flexibilitätsmanagement

• Diskriminierungsfreies Engpassmanagement
in Niederspannungsnetzen unter Berück-
sichtigung von Prosumerpräferenzen (100 DE)
Einheitliche Leistungsreduktion lt. §14a EnWG vs. 
anwenderorientierter Reduktion → Berücksichtigung 
Ladezustand EV, Nutzung von EV-Storage anstatt 
Abregelung von DEA

Strategien für Dezentrale Erzeugung
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Violin plots for customer voltages (left) and transformer utilisation
(right) for different operational envelopes export calculation methods -
Paper 447

Methods to calculate operational envelopes - Paper 100



Mit freundlicher 
Unterstützung von:

• IT OT Architektur für Lastmanagement in 
Niederspannungsnetzen in DE (234 DE)

• Bewertung verschiedener 
Spannungsregelungen (419 BE)
• Manuelle Stufenstellung MSP/NSP
• Automatische Stufung MSP/NSP (RONT)
• Manuelle Phasenumschaltung (in Haushalten)
• Sternpunktkompensation (sym.)
• Längsspannungsregler
• Speichersysteme
• PEN-Leiter Überdimensionierung
• PQ-Steuerung von Invertern

Strategien für Dezentrale Erzeugung
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

IT/OT architecture for implementing load management according to the German regulations - Paper 234

Manual household phase swapping and neutral point compensation in low voltage grid - Paper 419
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— „Blindleistungsverhalten in Bildern“ für 
Optimierung in Betrieb und Planung eines 
Verteilernetzes (037 AT)

— TSO/DSO Unterstützung der Spannungs-
regelung in Übertragungsnetzen aus 
Verteilernetzen unter Verwendung einer 
Online-Feedback-Optimierung (168 DE)

Active and reactive power corresponding to voltage of a powerplant - Paper 037

Active and reactive power corresponding to voltage of the busbar - Paper 037

Single-Line of investigated 110kV grid und Blindleistungsdiagramm gem. AR-N 4120 – Paper 168

Blindleistungsmanagement
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights
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— Untersuchungen zum Einsatz mobiler 
Generatoren bei Wartungsarbeiten 
– sizing optimization (367 FR) 

— In den meisten Fällen führt eine 
überdimensionierte Kapazität zu geringer Effizienz

— Durch die Nutzung von Smart-Meter-Daten für die 
Modellierung können 50 % der Fälle mit der 
optimalen Anlagengröße versorgt werden

— Die positiven Auswirkungen auf den CO₂-
Fußabdruck und die Kosten durch eine 
Kraftstoffeinsparung von 71 % unterstützen die 
Realisierung dieses Konzepts

Netzleitstellen und Betrieb in der Fläche
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Zuverlässigkeit der Generatorauslegung: Überdimensionierung (blau), optimiert (orange), Unterdimensionierung (grün) – Paper 367
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— Erkennung unnötigen Aufwands von Entstör-Aktivitäten wegen falscher 
Interpretation von Kundenanrufen (192 FR).

— Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) bei der Interpretation von Kundenanrufen

— 3.7 M € Einsparung im Jahr 2023 in ganz  Frankreich (ca. 35 Mio Kunden)

Netzleitstellen und Betrieb in der Fläche
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

AI use case helping operational performance of interventions requested by electricity suppliers – Paper 367

AI use cases für 3 types – Paper 367
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— Prognosen & Pseudomessdaten (872 AT)

— Generierung von Lastprofilen für Stationen 

— Aggregierte “offline” Meter-Daten bilden Quasi-Messwerte

— Genauigkeit abhängig von Auslastung und Einspeiser

— Thermal rating – Dynamic Line Rating

— Engpassmanagement bei n-0 und n-1 Situationen (142 NL)

— Prognosen (Last & 
Witterung ) (1090 LV/DK)

— DLR – Benefits und 
Herausforderungen:
Statisch → Realtime
(1290 BE/US)

Kapazitätsberechnung & -Management
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Accuracy of smart meter aggregation – Paper 872

Overview of the methodology of congestion management – Paper 142 Rating assumptions and gain comparison  – Paper 1290

Increasing loadability using 
environmental conditions – 102
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— Thermal rating – Dynamic Line Rating
— Monitoring: Optimale Position von Sensoren (94 FR)
— Monitoring: Framework für DLR in gemischten Kabelnetzen (598 NL)
— Modellierung IEEE vs. Messung
— Bestimmung vorübergehender

zulässiger Belastung mithilfe 
neuronaler Netze (1095 DE)

RT6 Thermal rating in distribution systems
→ Spannende Diskussion zu verschiedenen Komponenten

in Verteilernetzen, an denen Engpässe zu beachten sind 
(auch Schaltgeräte, Wandler etc. )

→ Thermal Rating CIRED WG 2026-1 (ab Jänner)

Kapazitätsberechnung & -Management
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Methodology for 
capacity estimation – Paper 1095

modelling the thermal capacity of
transmission line– Paper 1095

Optimized sensor location 
in MV Grid – Paper 094

Conceptual schematic of reflectometry technique – Paper 598
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— Intelligenter Algorithmus zur Fehlererkennung  und -behandlung (992 BRA)

— KI-basierte Nachschaltautomatik mit Wiederversorgungsoptimierung (578 BRA)

— Proaktives Störungsmanagement (221 SWE) 
14-Tage Machine-Learned Vorhersagen)
— Aggregierte Stromnetzdaten
— Wetterprognosen 
— Teilentladungen

Zuverlässigkeit, Störungen & Energielenkung
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Division of grid blocks before and after recloser installation– Paper 598

2020-2023 in zwei 
Regionen.:
- SAIFI -31%
- SAIDI -11%

Intelligent algorithms to optimize distribution operation – Paper 992

Trip probability over time – Paper 221

Prediction method – Paper 221
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— Energielenkung Stufe 1 – Experiment mit 10 Mio. Haushalten (3GW) - (739 FR)

— Sparaufruf wurde in Frankreich im großen Stil getestet

— Leistungsreduktion  (3kVA@1-phase, 6vKA@3-phase)

— 3 Zeitslots (7:00-9:00, 9:10-11:00, 18:00-20:00)

— Trennstellenverlagerung im 110-kV-Netz ergab höhere 
Versorgungssicherheit für Zürich (060 SUI)

— Remote Flow Prediction: Betrieb bei Kommunikationsverlust (986 UK)
— ML-basierte Ersatzmesswerte sind temporär ausreichend für Betrieb

Zuverlässigkeit, Störungen & Energielenkung
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Three classes of participants – Paper 739 (red: needed reduction not reached, brown: reduction reached, light green: no reduction necessary)

3,
5% 14,1% 82,4%

Consumption – Paper 739
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— Funktionen auf Basis Smart Meter
— Spannungsregelung (061 FR) , Auslastungsmonitoring (421 CRO), 

— PQ, Nichtthermische Verluste und Inverter-Überwachung (560 CZ)

— Digital Twins einschließlich HIL 
— Testumgebung für Smart Grids Plattformen für in der Niederspannung (274 DE)

— Überlastmanagement (Dynamic Rating) (248 ES)

— Bewertung von Algorithmen, Regelungen und Steuerungen (485 DE)

— SOP & SOB – soft open Points & Bridges für flexible Topologien (1253 UK)

— EEBUS für Energiemanagementsystem interoperabel für verschiedene 
Komponenten aber auch das Verteilnetz (051 DE)

Neue Use Cases & Spezielle Anwendungen
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights
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— Micro Grids & Lokale Energiegemeinschaften LEG

— Steuerung von PV+BESS zur Verbesserung der Netzintegration (109 FR, 734 AT)

— Lokale Energie Gemeinschaft mit 20 Teilnehmern (1101 PT) 
→ Kombination von Forecast- und Echtzeitdaten führen zu Unsicher-

heiten von 5-6%. Eine separate Betrachtung hingegen nicht!

— Spannungshaltung bei Microgrid (333 FI) 
→ P(U) zeigt sich effizienter als Q(U)

— DC-Microgrid: erstes öffentliches DC-Verteilernetz (283 BE)

Neue Use Cases & Spezielle Anwendungen
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Proposed controller – Paper 109 Control loop – Paper 109 Feeder voltage of renewable energy community through Ontology-driven EMS – Paper 734

Conceptual design of a DC microgrid – Paper 283
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— Erstes öffentliches DC Netz (283 BE)
— “10 hectares and integrating offices, residential 

housing, and social amenities, the site offers a 
diverse energy consumption profile, making it an 
ideal environment for uniting these consumers in an 
energy community living lab.”

Neue Use Cases & Spezielle Anwendungen
Session 3  Überblick Beiträge & Highlights

Conceptual design of a DC microgrid – Paper 283
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Danke für Euer Interesse!

CIRED 2025 Session 3 Betrieb
— Carsten Böse - ESTW - Erlanger Stadtwerke AG Chairman Session 3

— Helfried Brunner, Marie-Cecile Alvarez Herault Rapporteurs Session 3 

— Editorielle Unterstützung: Oliver Skrbinjek (Chairman Session 4)

— Vortrag: Abart Andreas – NetzOOE/OVE, Rapporteur Session 3
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